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１ ．断面図については、平成１ ３年度における増築工事部分の断面図を表記しています。

コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え
セルフ レベ リ ング下地

床 ： ビニール タ イル貼

天井 ： ｔ ＝9 . 5化粧PB貼

Ｌ Ｇ Ｓ

ス ラ ブ タ ッ ピ ング 金ゴ テ押え

アス フ ァ ル ト 露出断熱防水

化粧保護板仕上

笠木 ： アル ミ 板加工PUB ｔ ＝ 1 . 5

RC打放吹付タ イル

水上梁天

PL-2 . 3

水下梁天

パラペッ ト天端

ｔ ＝25Ｕ Ｆ

樋 ： 白ガス管100Φ

耐火被覆 　 1 ｈ

ブ ラ イ ン ド BOX 　 120 ｘ 150

耐火被覆 　 1 ｈロ ッ ク ウール充填

（ 耐火 　 1 ｈ ）

GRC下地吹付タ イ ル

ブ ラ イ ン ドBOX 　 120 ｘ 150
天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地 ｔ ＝ 9岩綿吸音板貼

アル ミ サ ッ シ ュ 　 AC

ク シ ョ ンゴ ム W1500 ｘ D700 　 2ヶ 所

後打コ ン ク リ ー ト

設備基礎
中空二重床下地

コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え

床 ： ビ ニールタ イル貼

耐火被覆 　 2 ｈ

Ｌ Ｇ Ｓ

（ 耐火 　 1 ｈ ）

ロ ッ ク ウール充填

２ Ｆ Ｌ

タ イ ル貼
外壁 ： ｔ ＝60Ｅ Ｃ Ｂ

ト レ ンチ ピ ッ ト 給気塔

ｔ ＝25Ｕ Ｆ

天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地 ｔ ＝9岩綿吸音板貼

樋 ： 白ガス管100Φ
床 ： 長尺塩ビシー ト
セルフ レ ベ リ ング下地
コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え

建物 ４ 周 ： タ イル貼

１ Ｆ Ｌ
設計 Ｇ Ｌ

RC立上 り Ｈ ＝300

浸透性防水
（ ト レ ンチ ピ ッ ト 廻 り 共通 ）

Ｇ Ｌ 以下外壁打継部共通
Ｃ Ｌ Ｋ （ 30 ｘ 30 ）

止水ゴム

膨張性止水打込み （ 四周 ）

旭電化 　 アデ カウル ト ラ シ ール
MC-2010MP程度

砕石 ｔ ＝60

防湿 コ ン ク リ ー ト ｔ ＝60 （ 捨 て コ ン ク リ ー ト ）

排水溝 ： 防水モルタ ル塗 り ｔ =20

コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え

浸透性防水 （ ト レ ンチ ピ ッ ト 内部共通 ）

ｔ ＝ 30FP打込

コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え
セル フ レベ リ ング 下地
床 ： 長尺塩ビシー ト

天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地 ｔ ＝9岩綿吸音板貼

Ｌ Ｇ Ｓ

コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え

中空二重床下地
床 ： ビニールタ イ ル貼

後打コ ン ク リ ー ト ｗ ＝500内外

天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地 ｔ ＝9岩綿吸音板貼

ｔ ＝9岩綿吸音板貼
天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地 天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地

ｔ ＝9岩綿吸音板貼

床 ： カーペ ッ ト タ イル
セルフ レ ベ リ ング下地
コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え

耐火帯1 ｈ床 ： 長尺塩 ビシー ト

コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え
セルフ レベ リ ング下地

樋 ： 白ガス管100Φ

ｔ ＝25Ｕ Ｆ
Ｌ Ｇ Ｓ

Ｌ Ｇ Ｓ

ブ ラ イ ン ド BOX 　 120 ｘ 150

RC打放吹付タ イ ル

アル ミ Ｅ Ｘ Ｐ ， Ｊ
ｔ =1 . 5AC

ス ラ ブ タ ッ ピ ン グ金ゴ テ押え

ア ス フ ァ ル ト 露出断熱防水

化粧保護板仕上

外壁 ： ｔ ＝60Ｅ Ｃ Ｂ タ イル貼

ス タ イ ロ フ ォ ーム

ｔ ＝9岩綿吸音板貼
天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地

ｔ ＝ 25Ｕ Ｆ

ス ラ ブ タ ッ ピ ング 金ゴ テ押え

ア ス フ ァ ル ト 露出断熱防水

化粧保護板仕上

笠木 ： アル ミ 板加工AC ｔ ＝ 1 . 5

ｔ ＝60Ｅ Ｃ Ｂ タ イル貼

ロ ッ ク ウー ル充填

ｔ ＝30玉砂利敷き

シー ト 防水

ス ラ ブ タ ッ ピ ング金ゴ テ押え

ト ッ プ ラ イ ト

床 ： カ ーペ ッ ト タ イル

壁仕上

照明

ｔ ＝25Ｕ Ｆ
耐火被覆 　 2 ｈ

天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地
ｔ ＝ 19岩綿吸音板貼EP

見切 り 材天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地 ｔ ＝9岩綿吸音板貼
仕上げ ： 改修工事

天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地 ｔ ＝9岩綿吸音板貼

床 ： 長尺塩ビ シー ト
セ ルフ レベ リ ング下地
コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え

止水ゴム

MC-2010MP程度
旭電化 　 アデ カウル ト ラ シ ール

膨張性止水打込み （ 四周 ）

止水ゴム

コ ン ク リ ー ト 直押え
床 ： 長尺塩ビシー ト

仕上げ ： 改修工事
床 ： ビニー ルタ イル貼

中空二重床下地

コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え

ｔ ＝50ア ル ミ ハニ カ ムパネルＡ Ｃ

キ ャ ノ ピ ー天井

DPGガ ラ ス張 り

Ｌ （ Ｔ 12＋ Ｔ 8 ）

SUS 　 ロ ス ト ワ ッ ク ス 製

庇 ： 鉄骨 　 Ｐ Ｕ

２ Ｆ Ｌ

ｔ ＝9岩綿吸音板貼
天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地

ブ ラ イ ン ド BOX 　 120 ｘ 150

耐火被覆 　 1 ｈ

３ Ｆ Ｌ

ブ ラ イ ン ドBOX 　 120 ｘ 150
Ｗ 200 ｘ Ｈ 1 00
ア ル ミ ｔ ＝ 1 . 5加工AC

無目化粧カバー

外壁 ： ｔ ＝ 60Ｅ Ｃ Ｂ タ イ ル貼

水上梁天
水下梁天

耐火被覆 　 1 ｈ外壁 ： ｔ ＝60Ｅ Ｃ Ｂ タ イル貼

パラペッ ト天端

笠木 ： アル ミ 板加工PUB ｔ ＝1 . 5笠木 ： ア ル ミ 板加工PUB ｔ ＝1 . 5

RC打放吹付タ イル

笠木 ： アル ミ 板加工PUB ｔ ＝1 . 5
化粧保護板仕上

ア ス フ ァ ル ト 露出断熱防水

ス ラ ブ タ ッ ピ ン グ金ゴ テ押え

ｔ ＝ 25Ｕ Ｆ Ｌ Ｇ Ｓ

天井 ： ｔ ＝9 . 5化粧PB貼

床 ： 長尺塩ビ シー ト
モ ル タ ル下地

天井 ： ｔ ＝9 . 5PB下地 ｔ ＝9岩綿吸音板貼

ブ ラ イ ン ド BOX 　 120 ｘ 150

床 ： カ ー ペ ッ ト タ イル
中空二重床下地

コ ン ク リ ー ト 金ゴ テ 押え

ｔ ＝12 . 5＋12 . 5PB貼＋EP

ア ク リ ルカバー

天井 ： ｔ ＝9 . 5耐水PB下地 ｔ ＝ 6KGB貼

アル ミ AC　 ｔ =1 . 5

塗膜防水下地

軽量 コ ン ク リ ー ト 押え

床 ： Ａ Ｅ 塗

排水ピ ッ ト御影石 30 ｘ 100

第 １ 桝以降 （ 衛生工事 ）

ブ ラ イ ン ド BOX 　 12 0 ｘ 150

ア ル ミ 水切 り

Ｌ Ｇ Ｓ

横目地割付図 　 １ ： ５ ０

CLK目地

カ ラ ーステ ン レス パイプ

受入廊下Ａﾌﾟﾘﾝﾀ-１器材庫１

ト レンチピッ ト ト レンチピッ ト

管理課

カルテ庫

廊下Ａ

宿泊室１会議室１会議室５廊下Ｂワーク室Ｃ Ｐ Ｕ室

診察３ 処置ホール 安静室

ト レンチピッ ト ト レンチピッ ト
ト レンチピッ ト

カルテ庫

Ｂ 　矩　計　図　 １ ： ５ ０Ａ 　矩　計　図　 １ ： ５ ０ Ｃ 　矩　計　図　 １ ： ５ ０

キープラン

1 / 5 0矩計図１

碧南市民病院改修事業

既設参考図面

建築－ １ ０
2 0 1 8 ． 7 ． 3 0

内部 　 Ｅ Ｐ 塗

日付

担当

Ｐ Ａ

縮尺 設計番号

図面番号訂正特記

ＢＣ

Ａ

ｔ ＝25Ｕ Ｆ


